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LOCALE GRUPPO
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scala 1/100

O

Ubicazione Serbatoio di
deposito interrato
(capacita 2.500 I)

Attivita 12-1-A

Sagoma Piano (- 1)
Ubicazione locale
Gruppo Elettrogeno

4 Luogo sicuro
(scoperto)

Distribuzione Sprinkler
Centrale Antincendio
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Centrale Termica g <
n. 4 generatori alimentati a
metano di potenzialita pari
a 1.050,18 kW cad.

Legenda Simboli

Quadro elettrico

A

ﬁ Estintore portatile
e

@]

Idrante a parete

Allarme incendio

ﬂ&_ﬂﬁ Pannello ottico/acustico allarme
=F)> | Rivelatore di fumo
G- Rivelatore di gas
& Impianto a sprinkler
[—] Interruttors generale esterno
Percorso esodo orizzontale

Percorso esodo verso ['alto

Iluminazione di sicurezza

Area protetta dall'ldrante
(R =20 m)

Area controllata dal rivelatore
di fumo (R = 4,5 m)

14.55

cabina di
trasformazione

CENTRALE TERMICA/ANTINCENDIO

SEZIONI
Scala 1/100

Sezione A=A
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5.40

Sezione B-B
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CUNICOLO DI SERVIZIO
Scala 1/200

Ing. Salvatore Carreca - Via Minerva 21/A - 92100 Agrigento

Azlenda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progetto esecutivo di adeguamentto della S.0. "Barone

Lombardo di Canicattl” per I'aggiornamento della regola
tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015

IMPIANTO ANTINCENDIO scala
PIANTA E SEZIONI CENTRALE TERMICA 1/100

PIANTA E SEZIONI CENTRALE ANTINCENDIO || 1/200
LOCALE GRUPPO ELETTROGENO
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