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Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progetto esecutivo di adeguamentto della S.O. "Barone
Lombardo” di Canicatti per ['aggiornamento della regola
tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015
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Ing. Salvatore Carreca

Il R.T.S.A.
Ing. Alessandro Dinolfo

Il R.U.P.

Geom. Calogero Capraro

Ing. Salvatore Carreca - Via Minerva 21/A - 92100 Agrigento
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