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Spogliatoio
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Q.E.

POMPE
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fornitrice dei pasti

GRUPPO
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CONTINUITA'

GRUPPO
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QUADRI
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W.C.
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Sosta
salme

Stanza
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funebri
RIFIUTI

PERICOLOSI

CENTRALE
CONDIZIONAMENTO

SOTTOCENTRALE
UNITA' POMPAGGIO

UTA S5 (Direzione Sanitaria
e Laboratorio Analisi)

CENTRALE
TERMICA

W.C.

Anti
W.C.

W.C.

Stanza
medici Infermeria

Stanza
medici

Stanza
medici

Assistenti
sociali

Spogliatoio

W.C. W.C.

Anti
W.C.

Ufficio

W.C.

Anti
W.C.

W.C.
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Deposito

Deposito

Frigoconservazione

Archivio

Operatori
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0

R
E

I 6
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REI 60

Locale in uso alla
ditta delle pulizie

REI 60 REI 60 REI 60

R
E

I 6
0

REI 60

Locale in uso alla
ditta delle pulizie

REI 60

REI 60

Filtro

REI 60

REI 90

REI 60 REI 60

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

REI 60 REI 60

REI 60

REI 60 REI 60

REI 60REI 60

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

W.C. W.C.

Anti
W.C.

Spazio scoperto
Spazio scoperto

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

Archivio Archivio

Archivio Archivio Archivio Archivio Archivio

Ufficio

Ufficio

Ufficio

Archivio

Scala protetta

mq 34.15 mq 44.60 mq 49.20 mq 44.20 mq 34.12

mq 18.85 mq 21.60 mq 21.64

mq 38.22

Aerazione naturale
1.40x1.00=1.40 m²
34.15/40=0.85 m²

Aerazione naturale
1.40x1.00=1.40 m²
44.60/40=1.12 m²

Aerazione naturale
1.40x1.00=1.40 m²
49.20/40=1.23 m²

Aerazione naturale
1.40x1.00=1.40 m²
44.20/40=1.10 m²

Aerazione naturale
1.40x1.00=1.40 m²
34.12/40=0.85 m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
18.85/40=0.47 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
18.85/40=0.54 m²

Aerazione naturale
(1.85x0.70)+(1.10x0.70)=2.07 m²
38.22/40=0.96 m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

R
E

I 6
0

Controparete
EI 60

REI 60

REI 60

R
E

I 6
0

Controparete
EI 60

Controparete
EI 60

Controparete
EI 60

RISERVA IDRICA
SANITARIA

REI 60

REI 60

Deposito

R
E

I 6
0

REI 60REI 60

Deposito Deposito Deposito
mq 41.70

mq 42.48

mq 42.21 mq 44.50 mq 47.00

Locale non in uso
Carico di incendio zero

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
41.70/40=1.04 m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m² Carico di incendio ≤797 MJ/m² Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Aerazione naturale
(1.85x0.70)+(1.40x0.70x2)=3.26 m²
42.48/40=1.06 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
42.21/40=1.06 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
44.50/40=1.11 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
47.00/40=1.18 m²

R
E

I 9
0

R
E

I 6
0

mq 49.65

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Filtro in sovrappressione
a 0.3 mBar

Carico di incendio ≤1062 MJ/m²

mq 97.85

mq 34.17

mq 289.45
mq 237.25

Carico di incendio ≤1062 MJ/m²
Carico di incendio ≤1062 MJ/m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
34.17/40=0.85 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x4=5.18 m²
97.85/40=2.45 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
18.85/40=0.54 m²

Aerazione naturale
(1.85x1.40)+(1.40x0.70)=3.57 m²
49.65/40=1.24 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x8=10.36 m²
237.25/40=5.93 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70x12=15.54 m²
289.45/40=7.24 m²

0.00

237.516 slm

0.00

237.516 slm

Scala n. 2
Scala protetta

Scala n. 3
Scala protetta

Scala n. 11
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 10
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 9
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 7
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 5
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 4
Scala di sicurezza

esterna
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2
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0

MAGAZZINO GENERALE MAGAZZINO GENERALE FARMACIA

SERT

MORGUE

Servizio
118

LOCALI NON IN USO
CARICO INCENDIO ZERO

mq 40.50

mq 7.15

Aerazione naturale
1.85x0.70x2=2.59 m²
40.50/40=1.01 m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Carico di incendio ≤1062 MJ/m²

Corpo Superficie (mq)

A

B

C

D

E

472.30

303.15

656.85

764.80

656.85

Superfice totale 5223.25

F

G

H

I

285.20

285.20

792.80

792.80

E1

E2

86.50

126.80

289.85

35.22

241.44

445.40

396.90

112.09

265.90

133.40

219.69

27.29

2
.5

0
2

.5
0

2.502.50

SUPERFICI CORPI DI FABBRICA

Compartimento Superficie (mq)

6

COMPARTIMENTI/AREE

Classificazione

2

3

4

5

1

8

9

7

Tipo B

10

11

18

Filtro

Tipo B

Tipo B

Tipo B

178.90 Tipo C

Tipo B

Filtro

Percorsi interni

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola Elaborato Piano Scala

Data

Progettista R.U.P. R.T.S.A.

1:100

Dott. Ing. Vincenzo Canalella Geom. Giuseppe Biancucci Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

Seminterrato

Porte REI

Maniglione antipanico

Delimitazione compartimento antincendio
REI 30

Estintore a polvere

Estintore a CO₂

Controparete EI 60

Idrante DN 45 a muro con
tubazione flessibile e lancia

Filtro a prova di fumo

 Q.E. Quadro elettrico

LEGENDA

Proiezioni distanze di sicurezza da
Scala  Antincendio

Ascensore visitatori

Montalettighe utilizzabile in caso di
incendio

Montacarichi

Carico di incendio ≤797 MJ/m² Carico di incendio ≤797 MJ/m² Carico di incendio ≤797 MJ/m² Carico di incendio ≤797 MJ/m²

Carico di incendio ≤797 MJ/m²Carico di incendio ≤797 MJ/m²Carico di incendio ≤797 MJ/m²

REI 60

R
E

I 9
0

Frigoconservazione

Locale non in uso

Locale non in uso

Locale non in uso

Locale non in uso

Locale non in uso

Anti
W.C.

Locale non in uso
Locale non in usoLocale non

in uso

W.C.

Anti
W.C.

Locale non
in uso

REI 60

Canale aerazione
locale quadri

elettrici generali

LOCALI NON IN USO

Delimitazione compartimento antincendio
REI 60

Delimitazione compartimento antincendio
REI 90

- Compartimentazioni
- Aree a rischio specifico

- Classificazione aree
CA-C-ARS

PS

Superficie aerazione
1.00x1.20=1.20 m²

REI 60

REI 60REI 60

Tipo A - aree o impianti a rischio specifico (impianti prod.
calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.)

LEGENDA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo pers. dipendente
(Laboratori di analisi, depositi, lavanderie, ecc.)

Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale

Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale

Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi,
spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, ecc.)

Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale
operatorie, ecc.)

Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata
tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti

Filtro antincendio

Deposito

mq 15.62

Deposito

mq 15.57

Deposito

mq 7.67

Aerazione naturale
1.85x0.70=1.30 m²
15.62/40=0.39 m²

Aerazione naturale
1.85x0.70=1.30 m²
15.57/40=0.39 m²

REI 60

Aerazione naturale
1.85x0.70=1.30 m²
18.32/40=0.46 m²

R
E

I 6
0

mq 18.32

mq 6.50

REI 60

mq 27.00

Delimitazione compartimento antincendio
REI 120

REI 60

R
E

I 6
0

Filtro

Superficie aerazione
1.15x1.00=1.15 m²

Deposito esterno
bombole ossigeno

(2.4 mc)

Pompa aspirazione
vuoto (AA)

Compressore aria
(AM - AS)

Gruppi
frigoriferi

1

2

Filtro

3

5

6 7 8 9

14

11

LOCALI NON IN USO
CARICO INCENDIO ZERO

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

CABINA ENEL
Arrivo MT/Contatori Trasformatori - Quadri

Controparete
EI 60

M.1

M.2A

M.2B

M.3A M.3B

M.4

2A 2B

2C

4

4C 4D 4E 4F 4G

4H4A4B
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9B

9C 9D 9E
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17

1312
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21 22

23

5D

5E

5F

8A

8B

UTA S2A

19

17 Tipo B34.95

68.82 Tipo E

Tipo B102.66

Percorsi interni

24

8C

Tipo B


