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Estintore a polvere

Estintore a CO₂

LEGENDA

 Q.E.

Spazio
scoperto

Caldaia 1 - kW 1486

Caldaia 2 - kW 1486

Canna fumaria

Canna fumaria

Tubazione di acciaio in vista

Valvola di intercettazione manuale

E

E
Valvola ad azionamento elettrico

Porta in acciaio grigliata
ml (2.40x3.10) = 7.44 mq

Muro di separazione REI 120

3
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Pulsante di sgangio dell'interruttore
generale

Adduzione Gas

PIANTA

SEZIONEPROSPETTO

Porta in acciaio grigliata
ml (1.90x2.20) = 4.18 mq

Porta in acciaio grigliata
ml (1.90x2.20) = 4.18 mq


