
15.50

4.00

241.516 slm

7.80

245.316 slm

7.80

245.316 slm

7.80

245.316 slm

7.80

245.316 slm

3.80

241.316 slm

PIANO TERZO

7.80

245.316 slm
Bagno

assistito

W.C.

Anti
W.C.

W.C.

W.C.

W.C.W.C.

W.C. W.C.

Vuotatoio

W.C.

W.C.W.C.

Anti
W.C.

Locale visita e
medicazione

Camera 4 pl

Soggiorno

Segreteria

Studio
primario

7.80

245.316 slm

253.016 slm

Ambulatorio Ambulatorio Ambulatorio Ambulatorio Deposito
10,0 mq

sala riunioni

 Q
.E

.

 Q.E.

 Q
.E

.

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

REI 60

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

REI 60

REI 60

REI 60

Filtro

REI 60 REI 60

In caso di incendio filtro con
apertura automatica di infisso
di superficie utile =1.30 m²

Superficie aerazione
1.00x0.65x2=1.30 m²

Filtro

In caso di incendio filtro con
apertura automatica di infisso di
superficie utile =(1.76+1.96) m²

Superficie aerazione
0.63x1.40x2=1.76 m²

Superficie aerazione
0.70x1.40x2=1.96 m²

Scala n. 1
Scala a prova

di fumo

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

REI 60

R
E

I 6
0

Scala n. 12
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 3
Scala protetta

Scala n. 2
Scala protetta

Scala n. 9
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 11
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 10
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 8
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 7
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 6
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 5
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 4
Scala di sicurezza

esterna

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)

PROGETTO ESECUTIVO
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Tavola Elaborato Piano Scala
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5LOCALI NON IN USO
CARICO INCENDIO ZERO

DEGENZA DI RIABILITAZIONE CARDIO-PNEUMOLOGICA

AMBULATORI

Corpo Superficie (mq)

A

B

C

D

E

472.30

303.15

656.85

316.20

656.85

Superfice totale 2405.35

Compartimento Superficie (mq)

374.00

141.06

295.10

256.83

26.95

COMPARTIMENTI

Classificazione

2
.5

0

Tipo D1

Tipo D1

ALTRI COMPARTIMENTI/AREE

In caso di incendio filtro con apertura
automatica di infisso

In caso di incendio filtro con apertura
automatica di infisso

SUPERFICI CORPI DI FABBRICA

6

5

3

2

R
E

I 6
0

spogliatoio
donne

spogliatoio
uomini

bagni
personale

bagni
pubblico

R
E

I 6
0

deposito
sporco

3,38 mq

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

locale
Q.E.

Deposito
pulito

16,85 mq

Aerazione naturale
0.63x1.40x2=1.76 m²
16.85/40=0.42 m²

Carico di incendio≤1062 MJ/m²

Camera 4 pl

Spazio
attesa

Camera 4 pl Camera 4 pl Camera 4 pl Camera 4 pl

R
E

I 6
0

Tipo C

W.C.
W.C. W.C. W.C. W.C. W.C.

vuotatoio

W.C.Bagno
assistito

Camera 1 plLocale
medici

Camera 1 pl

W.C.

W.C.
personale

Locale
caposala

Stanza
Primario

356.28

Carico di incendio≤797 MJ/m²

Tipo D1

Controparete
EI 60

W.C.

W.C. W.C.

Vuotatoio

Anti
W.C.

W.C.
W.C.

Anti
W.C.

Anti
W.C.Anti

W.C.

Anti
W.C.

W.C.

Anti
W.C.

W.C.

Anti
W.C.

Anti
W.C. W.C. Deposito Stanza

Medici

REI 60

Aerazione naturale
0.75x1.40=1.05 m²
3.90/40=0.10 m²Carico di incendio ≤1062 MJ/m²

2
.5

0

2
.5

0U.O. MEDICINA

Caposala

Camera 4 PL

Camera 2 PLCamera 2 PLCamera 2 PLCamera 4 PL

Camera 2 PL

mq 9.60

Stanza
Infermieri

REI 30 REI 30 REI 30 REI 30

REI 30 REI 30 REI 30 REI 30 REI 30

R
E

I 3
0

Locale
infermieri

REI 60
REI 60

REI 60

REI 60

Area dedicata
montalettighe
antincendio

mq 20.43

R
E

I 6
0

CA-C-ARS
P3

2

- Compartimentazioni
- Aree a rischio specifico

- Classificazione aree

1

3

4

5

6

Tipo A - aree o impianti a rischio specifico (impianti prod.
calore, gruppi elettrogeni, autorimesse, ecc.)

LEGENDA CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

Tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo pers. dipendente
(Laboratori di analisi, depositi, lavanderie, ecc.)

Tipo C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo
ambulatoriale

Tipo D1 - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
residenziale

Tipo E - aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi,
spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, ecc.)

Tipo D2 - aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva,
neonatologia, reparto di rianimazione, sale
operatorie, ecc.)

Tipo F - aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata
tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti

Filtro antincendio

Porte REI

Maniglione antipanico

Delimitazione compartimento antincendio
REI 30

Estintore a polvere

Estintore a CO₂

Controparete EI 60

Idrante DN 45 a muro con
tubazione flessibile e lancia

Filtro a prova di fumo

 Q.E. Quadro elettrico

LEGENDA

Proiezioni distanze di sicurezza da
Scala  Antincendio

Ascensore visitatori

Montalettighe utilizzabile in caso di
incendio

Montacarichi

Delimitazione compartimento antincendio
REI 60

Delimitazione compartimento antincendio
REI 90

Delimitazione compartimento antincendio
REI 120

M.1

M.2A

M.2B

M.3A M.3B

M.4
M.5A M.5B

A.6A A.6B

1A

2A

4A

6A


