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Legenda Simboli

Compartimento antincendio

Porta El di compartimento

M.M Idrante a parete

———| Tubazione flessibile idrante

Q0] | Serranda tagliafuoco

Canale di distribuzione dell'aria

——— | Esodo orizzontale progressivo

— — — | Percorso esodo orizz. progres.

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progetto esecutivo di adeguamento della S.O. "Barone
Lombardo di Canicatti” per ['aggiornamento della regola
tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19 marzo 2015
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