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Assistente sociale
S=17,82 mq

Medico
S=16,80 mq

Infermiere
professionale
 S=10,52 mq

Psicologo
 S=13,78 mq

Centro diurno
S=12,43 mq
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S=20,58 mq

Sala Raggi X
S=31,86 mq

Sala Referti
S=11,00 mq

Deposito
S=3,90 mq

Ambulatorio Ecografia
S=12,21 mq

Ripostiglio
S=10,00 mq

Ambulatorio 1
S=18,46 mq

Ambulatorio 2
S=17,64 mq

Sala attesa
S=9,66 mq

 AIAS
S=8,57 mq
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Riserva idrica
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Nome file: Scala:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL
POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO

IN VIA MACCACARO, S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 11685
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Alfonso
Collura

N. A 774

Il RUP:

GEOM. CALOGERO CAPRARO

Il R.T.S.A.:

ING. ALESSANDRO DINOLFO
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4.1

LEGENDA COMPARTIMENTAZIONE

        AREA TIPO A
Aree od impianti a rischio specifico (Attività soggette ai controlli dei VV.F.)

AREA TIPO B - St= 22,00 mq
Aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente

AREA TIPO C - St=209,01 mq
Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale

AREA TIPO D
Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale

AREA TIPO E
Aree destinate ad altri servizi pertinenti

AREA TIPO F
Aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia

VIA DI ESODO VERSO L'ESTERNO

PERCORSO DI USCITA ORIZZONTALE

PERCORSO DI USCITA IN BASSO

VIA DI ESODO VERSO SCALA INTERNA

EM
EM LUCE DI EMERGENZA
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