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PIANO SECONDO

Coordinatrice
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Deposito
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occupazionale
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Doccia
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Bagno
assistito

Sala
infermieri

Degenza
2PL

Vuotatoio

W.C.H.

Caposala

W.C.H. W.C.

Anti
W.C.

Anti
W.C.

Deposito
materiale pulito

e farmaciDeposito
attrezzature

W.C.H.W.C.H.W.C.H.Rip.

MedicheriaDay
Hospital

2PL

InfermieriVisite e
medicazioni

Sala
mediciSala

primario

Sala  attesa
visitatori

Deposito
materiale sporco

W.C.
W.C. W.C.

Degenza
4PL

Degenza
4PL

Anti
W.C.

 Q
.E

.

 Q
.E

.

 Q
.E

.

 Q.E.

 Q.E.

 Q.E.

 Q.E.

Filtro

Filtro

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

R
E

I 6
0

Anti
W.C.

mq 3.90

mq 14.20
mq 10.14

mq 20.03

mq 6.06

REI 60 REI 60

Scala n. 1
Scala a prova

di fumo

Scala n. 2
Scala protetta

Scala n. 3
Scala protetta

Scala n. 12
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 11
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 10
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 9
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 8
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 7
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 6
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 5
Scala di sicurezza

esterna

Scala n. 4
Scala di sicurezza

esterna
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BLOCCO OPERATORIO

LOCALI NON IN USO
CARICO INCENDIO ZERO

PALESTRA RIABILITAZIONE

U.O. CHIRURGIA

REI 60REI 60

REI 60

REI 60REI 60

mq 20.00

Area dedicata
montalettighe
antincendio

1

2 3

4 5

6

7

Carico incendio trascurabileCarico incendio trascurabile

mq 2.80

REI 60

M.1

M.2A

M.2B

M.3A M.3B

M.4
M.5A M.5B

A.6A A.6B

1A
1B

2A

2B 2C

3A

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
DEL P. O. "F.LLI PARLAPIANO" DI RIBERA (AG)

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola Elaborato Piano Scala

Data

Progettista R.U.P. R.T.S.A.

1:100

Dott. Ing. Vincenzo Canalella Geom. Giuseppe Biancucci Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

SecondoE-EOP-P2
- Esodo
- Verifica esodo orizzontale

progressivo

Planimetria

Presenze

VERIFICA ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO
(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.1)

Fabbisogno area per
contenimento esodati

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

Verifica sui
compartimenti

adiacenti

Compartimento 2

- Degenti n. 12

- Personale n. 36

Degenti 18.0 mq

Personale 25.2 mq

Totale 43.2 mq

Compartimento 3

- Personale n. 6 Personale 4.2 mq

Totale 4.2 mq

Compartimento 2

356.90 mq>(43.2+4.2) mq

Area =356.90 mq

Compartimento 3

145.55 mq>(43.2+4.2) mq

U. O. CHIRURGIA - n. 12 Posti letto

Presenze

VERIFICA ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO
(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.1)

Fabbisogno area per
contenimento esodati

(D.M. 19-03-2015 - punto 16.3)

Verifica sui
compartimenti

adiacenti

Compartimento 4

- Degenti n. 3

- Personale n. 9

Degenti 4.5 mq

Personale 6.3 mq

Totale 10.8 mq

Compartimento 5

Compartimento 4

302.83 mq>(10.8+10.8) mq

Area =302.83 mq

Compartimento 5

277.34 mq>(10.8+10.8) mq

Area =277.34 mq

BLOCCO OPERATORIO

- Degenti n. 3

- Personale n. 9

Degenti 4.5 mq

Personale 6.3 mq

Totale 10.8 mq

L=14.70

L=10.80

L=14.70

L
=

9
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L
=

1
1

.9
0

L=9.20
L=23.15 L=17.60
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L=17.20

L
=

6
.1

0

L=12.75

L
=

7
.6

0
L
=

9
.9

0

Delimitazione compartimento antincendio
REI 30

Delimitazione compartimento antincendio
REI 60

Delimitazione compartimento antincendio
REI 90

Delimitazione compartimento antincendio
REI 120

Porte REI

Maniglione antipanico

Estintore a polvere

Estintore a CO₂

Idrante DN 45 a muro con tubazione flessibile
e lancia

Filtro a prova di fumo

 Q.E. Quadro elettrico

LEGENDA

Ascensore visitatori

Montalettighe utilizzabile in caso di incendio

Montacarichi

Percorso di uscita in orizzontale

Percorso di uscita verso il basso

Percorso di uscita verso l'alto

Cartelli luminosi con indicazione uscita di
emergenza

Punto di raccolta/Luogo sicuro

Area =145.55 mq


