PARTICOLARI COSTRUTTIVI

SEZIONE DI POSA SU STRADE BITUMATE - R=1/25
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SEZIONE DI POSA SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE - R=1/25
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0,2\0 @ @ Sottofondazione : 0, 20 @ @
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Var. 0-0:0-0:0,
Strato di usura (tappetino) 3 cm su é%g%.% @ Pavimentazione s=3 cm
fascia scarificata A S S S AN
. . ]
@ @ Strato di collegamento (binder) 5 cm %’% . .
v (Strato opzionale) Var W QQ @ Letto di sabbia 5 om
ar. : SOSOSUSOSOS
Massetto in cls Rek 25 N/ Q
@ assetiom ¢is Be g h %Q J @ Massetto in cls Rck 25 N/mmq
h @ Rete elettrosaldata o 6 maglia 10 x 10 %‘M
(® Riutilizzo fresato di bitume e/o sottofondazione D%Q%.% @ Rete elettrosaldata o 6 maglia 10 x 10
@ Materiale proveniente dagli scavi / Tout-Venant 3%@ S c<
di cava @ Tout - Venant di cava
@ @ Tubazione DN 90 PE.a.d @ Tubazione DN 90 PE.ad
ubazione .a.
( Tubazione DN 90 Corrugato a doppia parete ( ’
b ) ’ © Tubaz & ppiap b — Q Tubazione DN 90 Corrugato a doppia parete
® Letto di posa con materiale { ’
permeabile arido = @ Letto di posa con materiale
=~ permeabile arido
. a . Distinta tubazioni
nan " " ’ a ’
o] a b
(mm) (cm) (cm)

POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE
IDRICO ED ELETTRICO - R=1/10
(dimensioni interne: 400X400X800 mm; s=4,1 mm)

Chiusino in ghisa sferoidale
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400x400x390 mm; 4 [
s=41 mm

400x400x425 mm;

s=41 mm
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400x400x390 mm;

s=41 mm

PARETE IN CARTONGESSO AD ORDITURA METALLICA E DOPPIO
RIVESTIMENTO CONGIUNZIONE A MURO CON INTONACO A SECCO

Adesivo

Profilo guida a U da mm 40x75x0.6

A Eventuale Lastra Ignifuga da mm. 12.5
e
Nastro microforato
N / Vite autoperforante 212/25 punta HS

Lastra ignifuga da mm 12.5
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Profilo montante a C da m.m 50x75x0.6 K Lastra ignifuga da mm 12.5 |
I~ Guarnizione acustica

Stucco coprifuga

Tassello tipo Tox e vite da gesso

Eventuale Lastra ignifuga da mm 12.5

Chiusino in ghisa sferoidale
Dim. interne 370x370 mm

Classe C250
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RISERVA IDRICA ANTINCENDIO - R=1/50

PIANTA

Riserva idrica da 16 mc

Botola || |
70x70 cm
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VISTA ASSONOMETRICA _ >
PARETE IN CARTONGESSO uida
Montante
<L
I S
O g
Viti autoperforanti 3,5x35 mm @
v
Doppio Pannello
Ignifugo da 12,5 mm

SOSTITUZIONE DI PANNELLI CONTROSOFFITTO
SU ORDITURA METALLICA ESISTENTE

Pannello con classe di reazione

al fuoco A2-s1.do
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Struttura di sostegno esistente

PARTICOLARE INFISSO REI 60

INFISSO ESISTENTE

W77/

prospetto
sezione verticale
I
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: ! cinghie e riempimento del
pianta | ﬁcassom@ﬁﬂ con \:fh uma

| poliuretanica ignifuga

INFISSO REI 60 IN PROGETTO |
— P “““ .7._ " —

Vetra

Chiusura con
e\ememc metallico

1 RET 60 Vetrata REI 6C

Vetrata REI 60

prospetto J ?2]
“sezione verticale
Vetrata REI 60 |
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PARTICOLARE PORTA REI 60 (Zona Filtro 1° Piano)
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0,79
Vetrata REl 60
Vetfrata REIL60
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PARTICOLARE PORTA REI 60 (Uscita 1° -

2° Piano a due ante)
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PARTICOLARE PORTA REI 60 (Uscita 1° Piano ad una anta)
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Vetrata RET 60
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.
PARERE ANTINCENDIO N. 12846
ATTIVITA"N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO TITOLO SCALA
5 DEFINIZIONE INTERVENTI EDILIZI .
Y Particolari costruttivi varie
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