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Attacco per motopompa VV.F. UNI 70

Saracinesca manuale

o X1 ]

Idrante UNI 45 a parete (con manichetta e lancia)

"

Montanti idriche

Tubazione rete antincendio interrata DN 90 PE.a.d. PN 16

Tubazione rete antincendio aerea DN 80 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 65 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 50 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 40 Acciaio

W DSTANZA |

Distanza copertura idrante (regola del filo teso)

Cartello idrante

Cartello attacco motopompa

Distanza geometrica copertura idrante

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI
FAVARA SITO IN VIA LIGURIA S.N.

PARERE ANTINCENDIO N. 12846
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