
PIANO PRIMO

PIANO TERRA

PIANO
SEMINTERRATO

BOX CENTRALE
 IDRICA

0,00 m

Idr5

dalla rete idrica comunale

q = 240 l/min
H = 44,4 m c.a.

SERBATOIO INTERRATO
Capacità utile 6,00 m² x 1,80 m  = 10,80 m³

DN 75 Pead PN16

DN 40 Acciaio

q = 120 l/min
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Scarico rete antincendio

11,40 m

Idr1
q = 120 l/min
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DN 75 Pead PN16

Anello DN 50 Acciaio

Attacco UNI70
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DN 65 Acciaio
Piano Seminterrato

Attacco UNI70
Piano Terra

3,50 m

LEGENDA

Attacco motopompa VV.F. UNI 70

Saracinesca manuale

Idrante  UNI 45 a parete esistente (con manichetta e lancia)

Tubazione rete antincendio aerea DN 65 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 50 Acciaio

Tubazione rete antincendio aerea DN 40 Acciaio

Idr N

Tubazione rete antincendio interrata DN 75 Pead PN 16

Tubazione alimentazione riserva idrica interrata DN 40 Pead PN 16

Valvola di non ritorno

Misuratore di pressione a inserzione

Tubazione rete antincendio esistente sottotraccia DN 40 Acciaio
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Alfonso
Collura

N. A 774

Il RUP:

GEOM. CALOGERO CAPRARO
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