PREVENZIONE INCENDI:
Schema impianto di rilevazione e allarme
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DESCRIZIONE

Centrale
Allarme

Centrale di allarme antincendio

7? WMxx

=

Modulo di connessione WiFi

Tastiera di programmazione

Modulo ingresso per connessione alla
rete WiFi dispositivi tradizionali

Modulo connessione e comando
sirene e targhe ottico/acustiche

Modulo connessione porte allarmate

Rilevatori di fumo ottici esistenti

Rilevatori di fumo ottici WiFi in progetto

o PAxx

Pulsante allarme manuale esistente

o [PAxx

Pulsante allarme WiFi in progetto

Altoparlante trasmissione allarme
in progetto

@ SSxx

Segnale sonoro di allarme esistente

incendio

SAXxX

Pannello ottico sonoro allarme
incendio in progetto
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