IMPIANTO ELETTRICO
PIANTA CIRCUITI E QUADRI DI PROGETTO - PIANO TERRA

Gruppo Elettrogeno
Pn=30 KVA - Pa=24 KW
cosP=0.80

Gruppo elettrogeno
(racchiuso in involucro metallico
d. 2,40x1,25x1,70)
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SIMBOLO DESCRIZIONE
E Gruppo di misura (Contatore Enel)
QE... Quadro Elettrico esistente

INTERVENTTI IN PROGETTO
| Quadro Elettrico
d\ Interruttore unipolare
I Presa di corrente bipolare 2x16A
2x58 IP65 App. d'illuminazione a sosp. con schermo
= lamellare 2x58W emergenza IP 65
\\\\\\\\\ Cavidotto: corrugato PE a doppia parere Dn .....
----------- Cavidotto: plastico tipo RK autoestinguente Dn ...

Cavidotto orizzontale: canale PVC sez. 60x20 mm
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