
UTA

Aria esterna

Aria trattata

Compartimento "A"

Bocchette aerazione

Bocchette ripresa

Torrino ventilazione

Aria espulsa

Compartimento "B"

Compartimento "C"

STM

Serranda tagliafuoco

motorizzata

STF

Serranda tagliafuoco

con fusibile termico

STM

Aria espulsa

STM

STF

Centrale

IRAI

OF
Rilevatore ottico di fumo

OF
Rilevatore ottico di fumo

per condotta

OF

OF

OF

Legenda

Pulsante sgancio

Pulsante manuale

sgancio generale

UTA in CGE

Alimentazione

elettrica

Pulsante manuale

sgancio locale
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO
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